IZVJESTAJ

o kvaliteti vode i sustavu vodoopskrbe za drustvo Koprivnicke vode d.o.0. Koprivnica, Mosna 15a za 2017. godinu

Obaveza proizlazi prema Zakonu o vodi za ljudsku potrodnju (NN 104/17) &l. 19. st (1) i (2)

1.

Koli¢ina isporuéene vode
2.464.299 m?

2. Tehnologija obrade
dezinfekcija plinovitim klorom
3. Podaci o mrezi
duljina mreze/m 583.679
vodospreme 4
broj prikljuCaka ku¢anstva 14.487
broj prikljuaka privreda 1127
4. Kontrola vode
Statistika kontrole i kavoce vode
Zdravstvena ispravnost vode po mjesecima i kontrolnim to¢kama u 2017. godini
kategorija vode T &8 x T g = 7= ¥ < 8 =€ § e
uzorci bojkonronh 3 & 5 £ £ 8§ & 3 & § 8§ § S 2
todaka) s S °© 5 5 = & 2 = » F 5 3 >
prilievna (13) 8 10 2 16 6 12 0 4 14 0 72 104%
sirova (7) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 95 138%
nakon prerade (2) 8 9 8 8§ 8 8 8 8 97 141 %
ukupno u mrezi (27) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 592%
ostalo 0 0 0 1 0 2 1 0 0 9 1 0 14 20%
*ostalo o o 3 0 0 O O O O O o0 0 3 04%
ukupno (49) 55 60 53 57 66 52 57 62 50 63 65 49 689 100%
nakon prerade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. umrezi o o o0 o0 o0 0 o0 o0 0 o o0 o0 o
nesukladni
ostalo c o o0 o0 o0 0 o0 o0 0 o o0 o0 o
ukupno o o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
*kategorija ne podlijeze odredbama Pravilnika jer je izvan sustava aktivne vodoopskrbe (sirova voda, vodovi u pripremi, dijelovi sustava izvan uporabe)
5. Poduzete mjere za odstupanije od zahtjeva sukladnosti
Nije bilo nesukladnosti.
6. Mijere za pobolj$anje kvalitete vode i vodoopskrbnog sustava

Kod svake promjene parametara sustava provodi se procjena i sukladno novoj situaciji redefiniraju kontrolne
tocke. Provode se preventivna ispiranja mreze. U 2017. od strane korisnika bile su dvije prituzbe na kvalitetu
vode za koje se po po terenskom izvidu i provedenim analizama pokazalo da im je uzrok u stanju interne

instalacije.



